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Folgende Teilnehmernummer

entfallen:

#19, #20, #24, #34 bis #38, #77 bis #79

MFH: Mehrfamilienhaus 3 WE

MFH: Mehrfamilienhaus 4 WE

Heizlast: 11,3 KW Heizlast:

Leistung Warmwasser
Frischwasserstation mit Puffer: 20 kW

Anzahl Bauabschnitt 3: 1

DHH: Doppelhaushalfte

Heizlast: 4,8 kW

Leistung-Warmwasser
Frischwasserstation: 35 kW

Anzahl Bauabschnitt 3: 4

Tabelle Rohrdimensionen - Nahwarmenetz

Trassen- Trassen- Dimension ohne

abschnitt lange [m] Dammung dxs [mm] Rohranordnung
1 153 110 x 10 (=DN 80/100) UNO
2 29 90 x 8,2 (=DN 80) UNO
3 18 32 x 2,9 (=DN 25) UNO
4 6 90 x 8,2 (=DN 80) UNO
5 12 40 x 3,7 (=DN 32) UNO
6 1 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
7 9 32x 2,9 (=DN 25) DUO
8 19 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
9 9 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
10 2 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
11 21 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
12 6 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
13 37 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
14 15 32x2,9 (=DN 25) DUO
15 13 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
16 12 32x2,9 (=DN 25) DUO
17 7 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
18 18 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
19 28 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
20 19 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
21 9 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
22 9 50 x 4,6 (=<DN 40) DUO
23 7 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
24 11 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
25 18 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
26 15 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
27 8 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
28 5 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
29 21 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
30 10 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
31 29 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
32 10 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
33 33 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
34 17 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
35 20 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
36 23 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
37 16 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
38 39 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
39 14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
40 15 32 x2,9 (=DN 25) DUO
41 14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
42 22 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
43 41 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
44 13 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
45 21 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
46 3 50 x 4,6 (<DN 40) DUO
47 14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
48 10 50 x 4,6 (=<DN 40) DUO
49 11 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
50 9 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
51 18 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
52 12 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
53 19 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
54 33 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
55 16 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
56 10 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
57 17 63 x 5,8 (DN 50) DUO
58 14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
59 7 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
60 13 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
61 15 63 x 5,8 (DN 50) DUO
62 11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
63 7 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
64 9 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
65 12 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
66 10 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
67 15 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
68 12 32x2,9 (=DN 25) DUO
69 8 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
70 10 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
71 17 63 x 5,8 (DN 50) DUO
72 14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
73 5 63 x 5,8 (=<DN 50) DUO
74 10 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
75 13 63 x 5,8 (=DN 50) DUO

Leistung Warmwasser
Frischwasserstation mit Puffer: 24,3 kW

Anzahl Bauabschnitt 3:
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Trassen-
abschnitt

MFH: Mehrfamilienhaus 6/8 WE

Heizlast: 22,5/30 kW

Leistung Warmwasser
Frischwasserstation mit Puffer: 33,4/42,4 kW

Anzahl Bauabschnitt 3: 6/1

EFH: Einfamilienhaus

Heizlast: 6,3 kW

Leistung-Warmwasser

Frischwasserstation: 35 kW
Anzahl Bauabschnitt 3: 26
Anzahl Bauabschnitt 4: 32
Reserve: 6
Trassen- Dimension ohne Rohranordnung
lange [m] Dammung dxs [mm]
18 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
9 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
32 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
7 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
16 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
22 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
3 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
13 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
23 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
6 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
13 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
25 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
12 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
3 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
14 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
19 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
12 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
3 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
15 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
13 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
21 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
11 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
13 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
14 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
15 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
24 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
9 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
20 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
47 90 x 8,2 (=DN 80) UNO
10 32 x 2,9 (=DN 25) UNO
19 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
37 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
19 75 x 6,8 (=DN 65) DUO
16 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
27 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
6 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
32 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
12 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
22 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
17 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
8 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
12 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
12 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
15 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
17 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
3 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
18 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
32 63 x 5,8 (=DN 50) DUO
12 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
17 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
11 50 x 4,6 (=DN 40) DUO
11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
5 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
16 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
18 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
16 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
7 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
14 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
22 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
18 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
21 40 x 3,7 (=DN 32) DUO
11 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
41 32 x 2,9 (=DN 25) DUO
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Typ d s D
[mm] [mm] [mm]

UNO 32/111 32 2,9 113
UNO 40/126 40 3,7 128
UNO 75/162 75 6,8 164
UNO 90/182 90 8,2 185
UNO 110/182 110 10 185
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Typ d s D
[mm] [mm] [mm]
DUO 32 +32/126 29 128
DUO 40 + 40/ 142 3,7 144
DUO 50 + 50/ 182 4,6 185
DUO 63 + 63/ 202 5,8 206
DUO 75 + 75/ 202 6,8 206

Einbauschema Unterflur-Absperrarmatur
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WWB = Warmwasserbereitung

1. Gussdeckel, befahrbar (bauseits)
2. Betonrohr (bauseits)
3. Dehnungspolster (bauseits)
4, Absperrarmatur
5. Tragplatte (bauseits)
6. Sandfiillung, Korngré3e 0-8 mm
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Hausstempel.
EFH = Einfamilienhaus DHH = Doppelhaushalfte
RH = Reihenhauser MFH = Mehrfamilienhaus
WE = Wohneinheiten
# Zahl = Teilnehmernummer
= Grundstliicknummer
Legende

Nahwarmeleitung UNO (Einzel) RL

Nahwarmeleitung UNO (Einzel) VL

Nahwarmeleitung DUO
(Doppel) VL/RL

Hosenrohr

Unterflur-Abs

perrarmatur

L

Tabelle Knotenpunkte - Nahwarmenetz

Knoten- Knotenpunkt Abzweig Knoten- Knotenpunkt Abzweig
punkt TA-TA-TA AD-AD-AD punkt TA-TA-TA AD-AD-AD
1 11106 |2 110-90-90 37 737475 63-32-63
2 2|34 90-32-90 38 75|76 |77 63-32-63
3 415]15 90-40-75 39 7717879 63-32-63
4 6|78 40-32-40 40 7980 | 81 63-32-63
5 8]9]10 40-32-40 41 818283 63-32-50
6 10]11]12 40-32-40 42 8318485 50-32-50
7 12113 |14 40-32-32 43 85|86 |87 50-32-50
8 15116 |17 75-32-75 44 87188189 50-32-50
9 17118119 75-32-75 45 899091 50-32-50
10 1912021 75-32-75 46 9119293 50-32-50
11 2112233 75-50-75 47 93194 |95 50-32-50
12 22123|24 50-32-40 48 95|96 |97 50-32-40
13 24125|26 40-32-40 49 9719899 40-32-40
14 2612728 40-32-40 50 991100 | 101 40-32-40
15 2812930 40-32-40 51 101|102 | 103 40-32-40
16 3013132 40-32-32 52 103|104 | 105 40-32-32
17 3313443 75-40-75 53 106 | 107 | 108 90-32-75
18 34135]|36 40-32-40 54 108 109|110 75-32-75
19 36|37 |38 40-32-40 55 110 | 111 ] 112 75-32-63
20 38139140 40-32-32 56 1121113114 63-32-63
21 404142 32-32-32 57 114 115| 116 63-32-63
22 43|44 |55 75-50-63 58 116|117 | 118 63-32-63
23 44 ] 45| 46 50-32-50 59 118 1119|120 63-32-63
24 46 | 47 | 48 50-32-50 60 120121 | 122 63-32-63
25 48149 | 54 50-40-32 61 1221123 | 124 63-32-63
26 49150 |53 40-40-32 62 124 1125|126 63-32-63
27 50| 51|52 40-32-32 63 126 | 127 | 128 63-32-63
28 55|56 | 57 63-32-63 64 1281129130 63-32-50
29 57|58 |59 63-32-63 65 130|131 | 142 50-50-40
30 59160 |61 63-32-63 66 1311132133 50-32-40
31 61]62 |63 63-32-63 67 1331134135 40-32-40
32 6364 |65 63-32-63 68 1351136 | 137 40-32-40
33 65|66 | 67 63-32-63 69 1371138 | 139 40-32-40
34 67|68 |69 63-32-63 70 139|140 | 141 40-32-32
35 697071 63-32-63 71 1421143 | 144 40-32-32
36 71172|73 63-32-63
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